
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ราคาอางอิง)  

ซื้อถังเก็บน้ํา และระบบจายน้ําบริสุทธิ์ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด 
แหงชาติบรมราชชนน ีตาํบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 

 
 

1. ความเปนมา 
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี สามารถมีน้ําใชไดแตละกิจกรรม

ของสถาบัน ไมกอใหเกิดปญหาตออุปกรณใชงาน สามารถใชงานตอเนื่องและคุณสมบัติของน้ํามีความเสถียร 

โดยเลือกใชกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ํา แบบ Reverse Osmosis (RO) เพื่อใชเปนน้ําอุปโภคบริโภค สําหรับ

ใชงาน บริการนํ้าดื่มท่ีสะอาดและปลอดภัย  บริการนํ้าดื่มใหแกผูปวย ผูมารับบริการ เจาหนาท่ีของสถาบัน 

และ หนวยงานอ่ืน ๆ ในอนาคต รวมถึงผลิตนํ้าปราศจากอิออน เพื่อผลิตยาของกลุมงานเภสัชกรรม รวมถึง

หนวยอ่ืนที่ตองการ เชน กลุมงานทันตกรรม กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย จึงควรเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบที่มีอยู เพื่อใหยาท่ีผลิตและนํ้ามีคุณภาพดี เพื่อกระจายสูเขตสุขภาพสนับสนุนการ

บําบัดรักษายาเสพติดโดยเฉพาะการบําบัดผูสูบบุหรี ่

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิตน้ํา 
2. เพื่อใหมีระบบน้ําที่ดีและเพียงพอตอการผลิตนํ้ายาอมอดบุหรี่ (0.5% sodium nitrate) 
3. ยกระดับการผลิตยาของสถาบัน 

 

3. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอราคา ดังนี้ 
      ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
      ๓.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
      ๓.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
       ๓.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลที่ถูกระงับชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 
 

 

/3.6 มีคุณสมบัต.ิ.. 
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๓.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและบริการ 

พัสดุภาครัฐกําหนดไวในราชกิจจานุเบกษา 

๓.7 เปนนิติบุคคลที่มีอาชีพขายงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

๓.8 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น 

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวาน้ัน 

3.9 ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  กรณีที่ขอตกลงระหวางผูเขารวมคากําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลัก

ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาจะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ีและความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ

มูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

              กรณีที่ขอตกลงระหวางผูเขารวมคากําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก

กิจการรวมคาน้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 

              สําหรับขอตกลงระหวางผูเขารวมคาท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก 

ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

              กรณีที่ขอตกลงระหวางผูเขารวมคากําหนดใหมีการมอบหมายผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน   

ผูยื่นขอเสนอ ในนามกิจการรวมคา การยื่นขอเสนอดังกลาวไมตองมีหนังสือมอบอํานาจ 

              สําหรับขอตกลงระหวางผูเขารวมคาที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูยื่นขอเสนอ 

ผูเขารวมคาทุกรายจะตองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูยื่นขอเสนอใน

นามกิจการรวมคา 

     ๓.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนที่มีขอมูลถูกตองครบถวนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
         ๓.๑1  ผูยื่นขอเสนอตองมีมูลคาสุทธิของกิจการ ดังน้ี  

                  (๑) กรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไดจดทะเบียนเกินกวา ๑ ป 

ตองมีมูลคาสุทธิของกิจการ จากผลตางระหวางสินทรัพยสุทธิหักดวยหนี้สินสุทธิท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะ

การเงินท่ีมีการตรวจรับรองแลว ซึ่งจะตองแสดงคาเปนบวก ๑ ปสุดทายกอนวันยื่นขอเสนอ 

                  (๒) กรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไมมีการรายงานงบแสดง

ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหพิจารณาการกําหนดมูลคาของทุนจดทะเบียน โดยผูยื่นขอเสนอ

จะตองมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระมูลคาหุนแลว ณ วันท่ียื่นขอเสนอ  
 

 

/(3) สาํหรับ... 
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                  (๓) สําหรับการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕00,000 บาทขึ้นไป กรณีผูยื่นขอเสนอ

เปนบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไมเกิน ๙๐ วันกอนวันยื่นขอเสนอ โดยตองมี

เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเปนมูลคา ๑ ใน ๔ ของมูลคางบประมาณของโครงการหรือรายการท่ียื่น

ขอเสนอในแตละครั้ง และหากเปนผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือเปนผูไดรับการคัดเลือกจะตองแสดงบัญชีเงิน

ฝากที่มีมูลคาดังกลาวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา 

                  (๔) กรณีที่ผูยื่นขอเสนอไมมีมูลคาสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแตไมเพียงพอที่จะ
เขายื่นขอเสนอ ผูยื่นขอเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยตองมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลคางบประมาณ
ของโครงการหรือรายการที่ยื่นขอเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อท่ีธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สํานักงานใหญรับรอง หรือที่สํานักงานสาขา
รับรอง (กรณีไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานใหญ ซึ่งออกใหแกผูยื่นขอเสนอ นับถึงวันยื่นขอเสนอไมเกิน ๙๐ วัน) 
        (๕) กรณีตาม (๑)-(๔) ยกเวนสําหรับกรณีดังตอไปนี้ 
                           (๕.๑) กรณีผูยื่นขอเสนอเปนหนวยงานของรัฐ  
                             (๕.๒) นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีอยูระหวางการฟนฟูกิจการตาม
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                             (๕.๓) งานจางกอสราง ท่ีกรมบัญชีกลางไดขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางแลว
และงานจางกอสรางที่หนวยงานของรัฐไดมีการจัดทําบัญชีผูประกอบการงานกอสรางท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองตนไว
แลว กอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลบังคับใช 

3.13. ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย     

จากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา 
 

4. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ 

1. ถังเก็บน้ําอารโอ (RO Water) ขนาด 1,000 ลิตร    

    1.1 เปนถังเก็บน้ําบริสุทธิ์ ที่สามารถเก็บนํ้าไดไมต่ํากวา 1,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง ผลิตจากวัสดุ 

สแตนเลสสตีล 316L มีฝาเปดดานบน ตองสามารถติดตั้งในพื้นที่ที่สถาบันฯ กําหนด ขนาดพื้นที่ไมเกิน    

190 x 220 x 240 ซม.  

1.2 จุดรับน้ําเขา ตองมีขนาดไมนอยกวา 1 น้ิว ทําจากสแตนเลสสตีล 316 L  

1.3 ถังเก็บนํ้าบริสุทธิ์ จะตองติดตั้งตัวกระจายน้ํา (Spray ball) สําหรับฉีดลางทําความสะอาดถัง 

เก็บน้ําบริสุทธิ ์

      1.4 ทําการปรับพื้นท่ีวางถังพักนํ้าท่ีสามารถรับน้ําหนักน้ําได 1,000 ลิตร  

/1.4 ติดตั้ง... 
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   1.4 ติดตั้งอุปกรณวัดระดับน้ํา ปด-เปดนํ้าอัตโนมัต ิรวมท้ังการตัดตอระบบสงน้ําจากชุดผลิตน้ํา  

เม่ือระดับน้ําในถังลดต่ําลง และปองกันน้ําลนถัง 

   1.5 ติดตั้งชุดไสกรองอากาศชนิดไมอมน้ํา (Hydrophobic Air vent Filter) ขนาด 0.2 ไมครอน หรือดีกวา 
 

2. เครื่องสูบจายนํ้าบริสุทธิ์   

    2.1 มอเตอรปมสําหรับจายน้ําแบบหอยโขง ขนาดไมต่ํากวา 0.45 kW ชุดปมน้ําผลิตจากสแตน

เลส 316 ( Stainless Steel 316 ) สามารถจายนํ้าไดไมนอยกวา 3 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ระยะสงนํ้าได

ไมนอยกวา 20 เมตร  

2.2 มอเตอรปมใชแรงดันไฟฟา 380 V, 50/60 Hz   

               2.3 มีระบบตัดการทํางานมอเตอรปมเม่ือไมมีน้ําเขาถังปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับปมกรณีท่ี

ทํางานดวยระบบอัตโนมัติ   

    2.4 มีอุปกรณวัดแรงดันของปม ขนาดหนาปดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว   
 

3. เครื่องฆาเชื้อโรคดวยแสง UV (ระบบเติมนํ้า)  

    3.1 เครื่องผลิตแสงยูวีฆาเชื้อโรค (UV Sterilizer) ชนิดติดตั้งเขาที่ทอน้ําโดยตรงภายในทอน้ํากอน

เติมลงถังเก็บน้ํา RO ผลิตจากสแตนเลส 304 หรือดีกวา  จํานวน 1 เครื่อง ขนาดไมต่ํากวา 30 วัตต จํานวน 1 หลอด  

    3.2 มีมิเตอรตรวจวัดแรงดันไฟฟาขาเขา หรือ มีไฟแสดงสถานะ การทํางาน มีชองแสงสวาง

เพื่อใหมองเห็นหากหลอดขาด และสามารถเปลี่ยนหลอดไฟใหมได   

    3.3 มมีีปายแสดงรายละเอียด รุน ขนาดหลอด ที่ชัดเจน เปนผลิตภัณฑจากโรงงานผูผลิตเครื่องฆา

เชื้อดวย UV 
 

4. เครื่องฆาเชื้อโรคดวยแสง UV ระบบจายน้ํา 

   4.1 เครื่องผลิตแสงยูวีฆาเชื้อโรค (UV Sterilizer) ชนิดติดตั้งเขาท่ีทอน้ําโดยตรงภายในทอ

หมุนเวียน ผลิตจากสแตนเลส 304 หรือดีกวา  จํานวน 1 เครื่อง ขนาดไมต่ํากวา 35 วัตต จํานวน 1 หลอด  

   4.2 มีมิเตอรตรวจวัดแรงดันไฟฟาขาเขา หรือ มีไฟแสดงสถานะ การทํางาน มีชองแสงสวางเพื่อให

มองเห็นหากหลอดขาด และสามารถเปลี่ยนหลอดไฟใหมได  

   4.3 มีปายแสดงรายละเอียด รุน ขนาดหลอด ท่ีชัดเจน เปนผลิตภัณฑจากโรงงานผูผลิตเครื่องฆา

เชื้อดวย UV  

   4.4 ติดตั้งบริเวณกอนจุดจายน้ํา 
 

/5. ทอจาย... 
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5. ทอจายนํ้าแบบวนกลับ     

    5.1 ทอสงและรับน้ําทั้งระบบ ผลิตจากสแตนเลส ชนิด 316L ขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว หนาไมนอย

กวา 2 มม. มีคาความเรียบผิว Ra เฉลี่ยไมเกิน 0.8 µm ของขนาดความยาวทอไมนอยกวา 40 เมตร ตามการคํานวณ 

    5.2 ทอและ fitting ตาง ๆ ตองมีการระบุ Heat Number ที่ผิวของทอ และ fitting พรอม

เอกสารใบ Certificate  

    5.3 การติดต้ังทอสงตองสามารถมีสวนแตกแขนงที่ยื่นออกมาจากทอหลักไมเกิน 3 เทา (3D)   

ของเสนผานศูนยกลางทอแขนง ยกเวนจุดทีต่อเขาเคร่ืองจักร   

    5.4 ทอน้ําตองสามารถมีการไหลวนของนํ้าได  

    5.5 การติดตั้งทอตองมีความลาดเอียงไมต่ํากวามาตรฐาน 1/100 เพื่อการระบายน้ําท่ี            

มปีระสิทธิภาพ 

    5.6 ระบบทอสง จะตองไมมีสวนที่เปนเกลียว หากทอที่ตอเขากับเครื่องจักรมีสวนท่ีเปนเกลียว 

ทางบริษัท จะตองทําการดัดแปลงโดยใชวิธีเชื่อมหรือใชแคลมปล็อค หรือวิธีการอ่ืนท่ีไดรับการเห็นชอบจาก     

ผูคุมงานของสถาบันฯ  

     5.7 การจับยึดทอสง ตองไมทําใหเกิดการตกทองชาง ใหทําจาก Stainless steel 304 ระยะจับ 

ไมต่ํากวา 1 จุด/1 เมตร ในกรณีเดินทอเหนือเพดาน ตองมีอุปกรณจับยึดท่ีมั่นคง 

     5 .8 ทอน้ําที่ติดตั้งในระบบตองติดปายแสดงชนิดน้ําในทอและทิศทางการไหลของนํ้าในทอให

สังเกตไดชัดเจน 

     5.9  ฝาปดปลายทอตองเปนโลหะชนิดเดียวกันกับทอ 
 

6 จุดจายน้ํา        

    6.1 วัสดุทาํจากสแตนเลสชนิด 316L  

    6.2 เปนไดอะแฟรมวาลว (Diaphragm Valve) ชนิด 3 ทาง  

    6.3 แผน Diaphragm วาลว ทําจาก EPDM หรือ Silicone หรือ EPDM+PTFE หรือ 

Fluoroelastomer  

     6.5 วาลวทนแรงดันไดอยางนอย 7 bar (100 PSI) ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

     6.8 ติดตั้งจุดจายน้ํา ทั้งหมด 2 ตําแหนง  

                     6.8.1 จุดรบัน้ําดื่ม พรอมวาลวน้าํ 

6.8.2 เขาสูระบบเครื่องบรรจุน้ําดื่ม 

     6.9 ตอเชื่อมระบบน้ํา DI เขาสูหองผลิตยาดวยทอสแตนเลส 316L ขนาด ไมนอยกวา 1 นิ้ว 

 

/7. อุปกรณ... 
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7. อุปกรณวัดคาการนําไฟฟา Loop (Conductivity sensor probe and Transmitter) 

     7.1 เซ็นเซอรวัดคาการนําไฟฟาตามมาตรฐานผูผลิต หัววัด (Electrode) ทําจากโลหะไททาเนียม 

หรือ สแตนเลสสตีล  

     7.2 เซ็นเซอรวัดคาการนําไฟฟา สามารถวัดคาการนําไฟฟาไดในชวง 0.01 – 2,000 µs/cm 

ความแมนยําในการในชวง 0.01-2000 วัดคาการนําไฟฟาอยูที่ ± 3% มีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิเปนแบบ NTC 

คาความแมนยําอยูที่ ± 0.5 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ทนอุณหภูมิสูงสุด 80 องศา

เซลเซียส ทนแรงดันสูงสุด 13.8 บาร 

    7.3 มีอุปกรณสงสัญญาณ จํานวน 1 ชุด แสดงผลคาการนําไฟฟาและอุณหภูมิดวยหนา

จอแสดงผล แบบดิจิทัลสามารถตอแลวใชงานได มีมาตรฐานการปองกันน้ําและฝุนระดับ IP65  
 

8. ตูควบคุมระบบ  

    8.1 ตูควบคุมระบบทําดวยเหล็กเคลือบสี มีประตูเปด-ปด ขนาดตามความเหมาะสม 

    8.2 มีระบบควบคุมการทํางานของระบบจายน้ํา RO และระบบควบคุมการทํางาน UV  

    8.3 มีอุปกรณตัดการทํางานของระบบในกรณีท่ีกระแสไฟฟามีปญหา 

    8.4 ชุดควบคุมตองสามารถ ควบคุมการทํางานระยะไกลได และสามารถแจงเตือนสถานะการ

ทํางานของระบบแบบระยะไกลได  

    8.5 ท่ีหนาตูควบคุม ผูควบคุมสามารถ ควบคุมและตรวจสอบสถานการณทํางาน ผานหนาจอแบบ

ทัชสกรีน ขนาดไมนอยกวา 6 น้ิว หรือดีกวา  
 

5. เงื่อนไขเฉพาะ 
1. ผูยื่นขอเสนอตองมีเอกสารแสดงถึงบริษัทผูผลิตไดการรับรองมาตรฐาน ISO 9001  

2. ผูขายตองสงมอบมีคูมือการใชงาน และการบํารุงรักษาฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย พรอมไฟล PDF  

อยางนอย 2 ชุด 

3. ผูขายตองทําการอบรมการใชงานและการซอมบํารุงแกผูใชงานและชางผูดูแลระบบ รวมท้ังเสนอ 

แบบการตรวจสอบคุณภาพหนางานเบ้ืองตน และสามารถอธิบายวาสถานะการทํางานของระบบเปนอยางด ี

4. ในระยะเวลารับประกัน หากระบบปรับปรุงนํ้ามีปญหา ผูขายตองรีบดําเนินการแกไขใหไดภายใน 

24 ชั่วโมง นับแตที่ไดรับแจง เม่ือดําเนินการแกไข 2 ครั้งแลว คุณภาพน้ํายังไมไดมาตรฐาน  ผูขายตองเปลี่ยน

ชิ้นสวนใหมหรือเปลี่ยนเคร่ืองใหมที่เปนปญหาโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นโดยไมมีขอโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น 

5. ผูขายตองมาตรวจสอบระบบพรอมกับผูดูแลระบบในระหวางระยะเวลารับประกันทุก 3 เดือน 

พรอมจัดสงรายละเอียดการทํางาน (Service Report) ไมเกิน 7 วัน 

/6. ผูขาย... 
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 6. ผูขายตองมีวิศวกรหรือชางเทคนิคท่ีมีความรูความชํานาญ ใหการดูแลใหคําปรึกษาและการ

บํารุงรักษาระบบ 

          7. ผูขายตองสามารถดําเนินการติดตั้ง ณ สถานที่ทีส่ถาบันฯ กําหนดจนสามารถใชงานไดดี พรอมเก็บ

ตัวอยางน้ําเพื่อสงใหหองทดลองอ่ืนที่เชื่อถือได ตรวจสอบมาตรฐานพรอมใบรับรองผล 

8. ผูขายตองจัดใหมีระบบความปลอดภัยทางไฟฟา เชนระบบสายดิน อุปกรณตัดไฟอัตโนมัติ      

เครื่องสํารองไฟฟา หรืออุปกรณอ่ืนๆ ที่จําเปนในการทําใหเกิดความปลอดภัยในการผลิตน้ําทั้งระบบ 
  

6. ระยะเวลาการสงมอบ 
ผูยื่นขอเสนอตองทําการสงมอบและติดตั้งถังนํ้า และระบบจายนํ้าบริสุทธิ์ สถาบันบําบัดรักษาและ

ฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  1 รายการ     
ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 

7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
 พิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 
 

8. วงเงินในการจัดหา 
 จัดซ้ือถังเก็บน้ํา และระบบจายน้ําบริสุทธิ์ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราช

ชนนี ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ จากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2568 
วงเงิน 880,000.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถวน) 

 

9. ราคากลาง/(ราคาอางอิง) 
 กําหนดราคากลางจัดซื้อถังเก็บนํ้า และระบบจายน้ําบริสุทธิ์ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด
แหงชาติบรมราชชนนีตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ รวมเปนเ งิน           
จํานวน 892,558.-บาท (แปดแสนเกาหมื่นสองพันหารอยหาสิบแปดบาทถวน) 

 

10. อัตราคาปรับ 
      กรณีผูขายปฏิบัติผิดสัญญาจะกําหนดคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ ๐.20 ของราคาพัสดุท่ียังไม
สงมอบตามสัญญา  
 

11. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ระยะเวลารับประกัน 2 ป  นับถัดจากวันที่ ไดรับมอบสิ่งของท้ังหมดไวโดยถูกตองครบถวน             

หากเกิดความชํารุดบกพรองหรือขัดของ ผูยื่นขอเสนอจะตองจะตองจัดการแกไขซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใช
งานไดดีดังเดิม ภายใน 7 วัน 

   ผูขายตองเขาตรวจสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ โดยชางผูชํานาญงาน เพื่อใหพรอมใชงาน 
อยูเสมอทุก 3 เดือน โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมใดๆ ท้ังสิ้น ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 
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